附件2
[bookmark: _GoBack]广东省消防救援总队产品质量监督抽查不合格产品名单
	序号
	产品种类
	检验报告
编号
	送样单位名称
	受检单位名称
	生产单位名称
	产品名称
	规格型号
	主要不合格项目
	承检机构
	备注

	1
	消防水带
	XF2302976
	遂溪县消防救援大队
	江门金拱门食品有限公司遂溪中金时代分店
	泰州市飞腾消防器材有限公司
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A
	爆破压力、附着强度
	广东产品质量监督检验研究院
	

	2
	消防水带
	XF2302977
	遂溪县消防救援大队
	遂溪县晨扬好又多商贸有限公司
	泰州市众安消防科技有限公司
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料
	爆破压力、附着强度
	广东产品质量监督检验研究院
	

	3
	消防员照明灯具
	XG2301880
	汕尾市消防救援支队
	汕尾市消防救援支队
	深圳市海王鑫科技有限公司
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/RWx7620
	外壳防护等级、灯具标志项目
	广东产品质量监督检验研究院
	

	4
	消防员照明灯具
	XG2301881
	清远市消防救援支队
	清远市消防救援支队
	湖北鑫光众晟科技有限公司
	消防员照明灯具
	FD-FBSI300/BXZ7106/A/
	外壳防护等级
	广东产品质量监督检验研究院
	

	5
	消防员照明灯具
	XG2301883
	兴宁市消防救援大队
	兴宁市消防救援大队
	亿嘉照明科技有限公司
	消防员照明灯具
	FD-FBP240/YJ7620A
	外壳防护等级、灯具标志、充电器标志
	广东产品质量监督检验研究院
	

	6
	消防员照明灯具
	XG2301693
	江门市新会区消防救援大队
	江门市新会区消防救援大队
	杭州索恩机械有限公司
	佩戴式防爆照明灯
	FD-FBP240/2103
	产品标志、充电器标志
	广东产品质量监督检验研究院
	

	7
	安全绳
	XF2303074
	清远市消防救援支队
	清远市消防救援支队
	江苏曼杰克有限公司
	安全绳
	FZL-S-Q8-MJK
	直径
	广东产品质量监督检验研究院
	

	8
	安全绳
	XF2303110
	大埔县消防救援大队
	大埔县消防救援大队
	黄山博盛消防装备有限公司
	安全绳
	ZJS8/16-BS型
	直径、最小破断强度
	广东产品质量监督检验研究院
	

	9
	安全绳
	XF2303805
	阳江市消防救援支队
	阳江市消防救援支队
	泰州市顺发消防器材有限公司
	应急逃生自救安全绳
	FZL-S-Q8
	直径
	广东产品质量监督检验研究院
	

	10
	安全绳
	XF2303266
	汕头市消防救援支队
	汕头市消防救援支队
	泰州市盛鸿消防装备有限公司
	安全绳
	ZJT8/16
	直径
	广东产品质量监督检验研究院
	

	11
	火灾探测报警产品
	XG2301858
	怀集县消防救援大队
	怀集县怀城街道泊尼酒店
	佳盾（东莞）安防科技有限公司
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	JD-001
	功能试验、方位试验
	广东产品质量监督检验研究院
	

	12
	消防应急灯具
	XG2301733
	珠海市斗门区消防救援大队
	珠海南汇门休闲娱乐有限公司
	江门市明劲照明电器有限公司
	消防应急标志灯具
	MJ-BLZD-2LROEⅠ3W-DP
	基本功能试验、恒定湿热试验
	广东产品质量监督检验研究院
	

	13
	手提式干粉灭火器
	XF2303025
	饶平县消防救援大队
	大肚林文化旅游山庄（饶平）有限公司
	福建省中力消防科技有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	筒体最小壁厚、灭火剂主要成分（磷酸二氢钠）含量
	广东产品质量监督检验研究院
	

	14
	手提式干粉灭火器
	XF2304238
	饶平县消防救援大队
	大肚林文化旅游山庄（饶平）有限公司
	福建省中力消防科技有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	筒体最小壁厚、灭火剂主要成分（磷酸二氢钠）含量
	广东产品质量监督检验研究院
	

	15
	消防水带
	XF2303472
	阳江市消防救援支队
	阳西总医院妇女儿童医院
	武汉萃安科技有限公司
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	爆破压力
	广东产品质量监督检验研究院
	

	16
	消防水枪
	XF2303033
	遂溪县消防救援大队
	江门金拱门食品有限公司遂溪中金时代分店
	福建省四海消防科技有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	密封性能、耐水压强度
	广东产品质量监督检验研究院
	

	17
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2302746
	台山市消防救援大队
	台山市铂玥酒店投资有限公司
	浙江吾安消防安全设备有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	材料阻燃性能、一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	18
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2302760
	茂名滨海新区消防救援大队
	茂名滨海新区纳运好酒店
	广州正邦应急消防科技有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	19
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2302769
	怀集县消防救援大队
	怀集县怀城街道泊尼酒店
	唐能消防科技（佛山）有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	20
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2303002
	汕头市消防救援支队
	汕头市金濠宾馆有限公司
	广州市君安应急消防科技有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	21
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2303011
	汕尾市消防救援支队
	汕尾市城区凤凰湾酒店有限公司
	广州市君安应急消防科技有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	材料阻燃性能、一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	22
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2303078
	英德市消防救援大队
	英德市景濠沐足店
	浙江吾安消防安全设备有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	材料阻燃性能、一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	23
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2302522
	珠海市横琴新区消防救援大队
	横琴国际科技创新中心（珠海横琴世联云城市服务有限公司）
	广州市正邦消防设备有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	材料阻燃性能、一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	24
	过滤式消防自救呼吸器
	XF2301843
	珠海市香洲区消防救援大队
	珠海市北京酒店有限公司
	唐能消防科技（佛山）有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	一氧化碳防护性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	25
	灭火毯
	XF2304662
	河源市源城区消防救援大队
	中国石化销售有限公司广东河源文昌加油站
	衢州市三奇安消防设备有限公司
	多功能灭火毯
	1.0x1.0米
	手持件及包边材料的阻燃性能
	广东产品质量监督检验研究院
	

	26
	灭火毯
	XF2303080
	清远市清城区消防救援大队
	清远市宁通酒店管理有限公司
	江西穗华玻纤有限公司
	灭火毯
	MJT1500x1500
	手持件及包边材料的阻燃性能
	广东产品质量监督检验研究院
	



